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Liste der verwendeten Prüfmittel 
List of used test equipment 

Rev.:01 

Prüfmittel 
Test equipment 

Prüfmittel-Nr. / ID-Nr. 
Equipment No. / ID-No. 

Nächste Kalibrierung 
Next calibration 

Neigungsmessgerät digital 2728094 19.11.2020 

Schiefe Ebene 2797239 N/A* 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

* Keine Eintragung bei Geräten, für die keine Kalibrierung vorgesehen wurde oder die nur eine Erstkalibrierung 
benötigen 
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Absatz DIN 51130:02.2014 Messergebnisse - Bemerkungen Bewertung 

Evaluation Clause Anforderungen - Prüfungen / Requirements - Tests Measuring results - Remarks Evaluation 

Rev.:01 

1 Produktdetails 
Product details 

Blech mit Rillen-Profil, aufgeschraubt auf einer 
verwindungssteifen Platte 

Bezeichnung gemäß Auftraggeber: 

“GUNTIA®-Balkonaustrittsprofil“  

vom Auftraggeber angefertigt (Tropfkante und 
Anschraubsteg wurden abgeschnitten) und angeliefert 

Details siehe Abbildungen 

nähere technische Details unbekannt 

2 Maße / Gewicht 
Dimensions / Weight  

N/A 

3 Sonstiges 
Other 

Vorgeschichte des Prüfmaterials ist unbekannt 
 

Abb. 1: Gesamtansicht der gelieferten Probefläche (Lauffläche) Abb. 2: Detailansicht 

  
Abb. 3: Detailansicht der Strukturierung Abb. 4: Detailansicht der Strukturierung 
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Absatz DIN 51130:02.2014 Messergebnisse - Bemerkungen Bewertung 

Evaluation Clause Anforderungen - Prüfungen / Requirements - Tests Measuring results - Remarks Evaluation 

Rev.:01 

4 Allgemeines / General 
 

Die Normentexte wurden gekürzt. Details siehe Originaldokumente./ 
The content of the test basics were shortened. For details be refered to the original documents. 
 

 

 

5 Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft / Determination of the anti-slip property 
nach DIN 51130:02.2014 / acc. to DIN 51130:02.2014 

Prüfumgebung / Test conditions Übliches Innenraumklima; Schuhwerk, 
Gleitmittel, Kalibrier- und Prüfbeläge wurden 
vor Prüfbeginn im Normklima bei (23 ± 2) ºC 
und (50 ± 5) % r.F. gelagert 
 

Konditionierungszeit / Condition period 5 d 

Bemerkung , Abweichungen / Notes, deviations Die Prüfung erfolgte parallel zur Richtung 
der Rillen (Längsrichtung der Profilierung).  

Anforderung / Requirement Bestimmung der Rutschhemmungsklasse 
 

Prüfergebnisse / Test result(s) 

 
Ergebnis  
 

Korrigierter 
mittlerer 
Gesamtakzeptanz-
winkel αges  

Klasse der 
Rutschhemmung 

  

     6 ° - 10 °  R9  

> 10 ° - 19 °  R10  

> 19 ° - 27 °  R11  

> 27 ° - 35 °  R12  

> 35 °  R13  
 

 
 
 

Korrigierter mittlerer 
Gesamtakzeptanzwinkel αges 

 
14,1 ° 

 
 

Die geprüfte Oberfläche erfüllt 
die Anforderungen an 

Rutschhemmungsklasse 
 

R10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
P  
F  
N/A  
N/T  
 
(Bewertung 
erfolgt 
durch den 
Auftrag-
geber) 

 


